OZNACZENIA

i Oprawa fluorescencyjna z opalizowang szybq, do wbudowania, 4xT16 14W,
P20, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 0S 4x14W lub réwnowainy
i Iy I I I I N N 2
VI /- D/, VRN VY e - N /7 ~N\ =N\ ~ Oprawa fluorescencyjna z opalizowang szybg, do wbudowania, 3xT16 14W,
{ J ./ ,”, ,”, w ) gﬁ ,”, 9 ,”, L \ ) IP20, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24-3 0S 3x14W lub réwnowazny
N % N N N = N N4 A3 _ . .
W Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym, do nabudowania, 3x16 24W
P20, EVG, NP.: Ridi ABRF 3x14/24 SG 3x24W lub réwnowainy
= Oprawa fluorescencyjna z opalizowanq szybq, do wbudowania, 4xT16 14W,
IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 0SD 4x14W lub réwnowazny

2
N 8 _ml_ Oprawa fluorescencyjna z opalizowanq szybg, do wbudowania, 3xT16 14W,
RN IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24-3 0SD 3x14W lub réwnowainy

B3
. Oprawa LED z kloszem opalizowanym, do nabudowania 2x10W, IP64
C1

Np.: Ridi LF-LED 414/5200,/840 lub rownowazny

Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym, do wbudowania, 3xT16
14 W, IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 SG 4x14W lub réwnowazny

= Oprawa LED 22W/2700 z szybq mleczng, do wbudowania, P54
Np.: Ridi EBRME-LED 414/2700-840 MPS lub réwnowazny

= Oprawa LED 45W/5200 z szybq mleczng, do wbudowania, IP54
Np.: Ridi EBRME-LED 414/5200-840 MPS lub réwnowazny

= Oprawa typu downlight 1x20W LED, z szybq IP44
Np.: Ridi EDIR 235/3000-840 W+DGD lub réwnowainy

@ Oprawa fluorescencyjna z rastrem paraboliczym i szybq hartowang,
3xT16 28W IPB5, Np.: Ridi XEHLS 328/54 SG SH 3x28W lub réwnowainy

] Oprawa fluorescencyjna z kloszem poliwgglowym, 2xT16 28W, IP65
GEEENNR  \,: Ridi PFAG-TI6 228 2x28W lub rownowazny

At Oprawa awaryjna LED 3W, do przetrzeni otwartej min 1h, IP65, autotest
Np. TM Technologie iTECH 1L/1/3W/P AT lub réwnowainy

A2 Oprawa awarypa LED 3W, do drég ewakuacyjnyhch, min 1h, IP65, autotest
Np. TM Technologie iTECH 1L/1/3W COR/P AT lub réwnowainy

Oprawa awarypa LED 7W, do przestrzeni otwartej, min 1h, IP65, autotest
Np. T™ Technologie ONTEC S M1 101AT lub réwnowainy

Oprawa ewakuacyja LED min th, IP20, autotest
Np. T Technologie ONTEC PP 302M AT lub réwnowazny
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nﬁ.mz ten jest wiasnoscig autora i jest chroniony przez Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
prowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz uzywanie tych rysunkow do jakichkolwiek innych
celow bez wezesniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.
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—_ BUDOWNICTWe SPZ0Z Zespot Zakladow
ROBERT BULZACKI : ‘ .
UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA | -ccznictwa Otwartego i Zamknietego

tl +48 603404203 fax: 48 22 244280, e-mail poczia@eibwawpl | ™ bunskiego Czerwoneqo Krzyia

/Wn ELEKTRYIA

7777777754771

J0057775277 7 | 7 Z
|

opracovania PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa Wykonania projektu budowlanego dla rozbudowy i nadbudowy bloku

zadania: operacyjnego oraz przebudowy oddziatu anastezjologii i intensywnej
terapii szpitala w makowie mazowieckim z petnieniem nadzoru

autorskiego i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

09134 |- 0913y

Nazwaladres | SPZOZ Zesp6t Zaktadow Lecznictwa Otwartego
obiektu: i Zamknietego im. Dunskiego Czerwonego Krzyza
ul. Witosa 2, 06-200 Makow Mazowiecki

| Inwestor / SPZ0OZ Zespét Zaktaddw Lecznictwa Otwartego
Zamawiajacy: | j Zamknigtego im. Dunskiego Czerwonego Krzyza

POMIESZCZENIE

s ora: ul. Witosa 2, 06-200 Makéw Mazowiecki

—O0¢TI3d —06CTI13d ———O<TI3d

Imie i Nazwisko Specjalnos¢, nr upr. Podpis

TECHNICZNE 29
zywicad@krylowa

Projektant: mgr inz. Mariusz Kryskiewicz | _upr. bud. w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen

nr MAZ/0149/PWOE/08 i

N

Opracowal(a): | mgr inz. Adam Zdziarski MAZ/0334/POOE/3
Marek Zabuski
Martyna Gogacz

Sprawdzit: mgr inz. Robert Bulzacki upr. bud. w specjalnosci
) instalacyjno-inzynieryjnej
nr MAZ/0336/PWOE/13

Branza: ELEKTRYCZNA Data:  2014.09

N RZUT PIWNICY, Skala:
INSTALACJA OSWIETLENIA 1:50

Zakres INSTALACJE ELEKTRYCZNE

opracowania:

——O¢TI13dy —6<TI13d

— Numer Nr u_‘o_mxi Kod obiektu i Stadium i Branza io_u—moc,zm:_i Etap i Numer rys. imms_um

v [138_ MBO_PW_E _ ET _0_R05_0




